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                                                    МБОУ ОСОШ № 11
ПРИКАЗ

  от 11 января 2021 года                                                          № 03/02 - П
О принятии к действию «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» в учреждении.

На основании вступления в силу с 01.01.2021  постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правила противопожарного режима в Российской Федерации», вступившие в силу с 01.01.2021 и действует до  31.12.2026 года включительно;  (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утрачивает силу), приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 09.12.2020 № 80-12/11103, Лицензии рег. № И – 2845 от 10.04.2012, Устава, в целях обеспечения пожарной безопасности и требований пожарной безопасности, определяющие порядок поведения  людей, порядок организации производства и  содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты
приказываю: 

1.Изучить администрации учреждения – директору, заместителям директора по УВР, АХР,  текст новых Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

          2. Обеспечить директору руководство в работе и  неукоснительное исполнение нормативно-правовых требований:

              - довести заместителю директора по АХР Николаевой А.Ю. до сведения работников на совещании  текст новых Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

             - расположить  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»  на: школьном сайте в сети Интернет,  в сетевой учреждения, стендах кабинетов, общешкольном стенде,  в нормативно – правовых папках по подразделениям;

              - актуализировать Положения, локальные акты, инструкции о мерах пожарной безопасности: зам. директора Николаевой А.Ю., Ворониной Е.А., Двойменной А.Г., Летиной Г.А.,  уполномоченного по охране труда,   заведующим кабинетами: Горбуновой Ю.В., Симонову А.В., Зозулиной Ю.В., Кунаковской М.Ю., Овчинниковой М.Л.., Паршиной Е.Е., Рябовой С.М.
          3.Назначить Николаеву А.Ю. ответственной за эксплуатацию систем противопожарной защиты и обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и т.д.
          4. Назначить  Николаеву А.Ю., заместителя директора по АХР, за: обеспечение пожарной безопасности в учреждении по характеру выполняемых работ, первичными средствами пожаротушения, техническими средствами пожаротушения.

          4.1.Назначить ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты с 11.01.2021 года по личному согласию, заведующие  кабинетов:

    - Симонов А.В., каб. № 302, ОБЖ,

    - Горбунова Ю.В., каб. № 201 физики, лаборантская,

    - Зозулина Ю.В. каб. № 309, информатики и ИКТ,

    - Кунаковская М.Ю., каб № 307 химии, лаборантская,

    - Овчинникова М.Л., каб. № 312 биологии, лаборантская,

    -Паршина Е.Е., каб. № 310, № 106 музейная комната,

    - Рябова С.М., каб. № 108 А, каб. № 109 спортивный зал, раздевалки (109 – Д, М)

    -Летина Г.А., каб. № 104, № 105 библиотека с книгохранилищем, 
   - классные руководители, назначенные на учебный год, педагоги, младший обслуживающий персонал имеющие рабочие   места в закрепленных лаборантских, кабинетах, помещениях.

          4.2. Согласовать в ОНД по Центральному району,  утверждаемые директором:
- Программу вводного инструктажа,

- Программу первичного инструктажа,

-Инструкцию по содержанию и применению первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

         4.3. Оформить до 01.04.2021 года «Расчет пожарного риска МБОУ ОСОШ №11», заключив договор – контракт на основании гл. 5, 7, 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
        5. Утвердить Инструкцию № 3 «О мерах пожарной безопасности в Учреждении» в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих правил, с учетом специфики взрывоопасных и пожароопасных помещений в здании МБОУ ОСОШ № 11.
       6. Допускать к работе работников на объекты защиты после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п.3) по программам противопожарного инструктажа - внеочередного и по программам профессионального образования ( с предоставлением Удостоверения директору, заместителю директора по АХР).
        6. Назначить  ответственной Воронину Е.А. за проведение инструктажа с регистрацией в журналах под личную подпись: вводного с вновь прибывшими работниками, первичного, повторного, целевого по необходимости, с работниками (ведущими педагогическую деятельность, работниками не ведущих педагогическую деятельность, младшим обслуживающим персоналом на: начало учебного года – август, сентябрь; январь, а также с работниками,  вышедшими  на работу после больничного более одного месяца.
     7. Организовать Николаевой А.Ю. мониторинг по размещению планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах на каждом этаже (п.5).    Проводить инструктаж  по схемам эвакуации и практические тренировки по эвакуации людей, осуществляющих свою деятельность, с составлением акта, не реже 1 раза в квартал: работников – Николаева А.Ю., Двойменная А.Г.; учащихся - Двойменная А.Г., классные руководители, находящихся в здании (п.9).
    8.В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием охранников,  осуществляющим круглосуточную охрану (Договор «Патруль», руководитель данной организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.6).
    9. Запрещается использовать  подвальные помещения для проведения массовых мероприятий (п.8).
   10. Считать местом, кабинет № 210, размещения установки приемно-контрольных приборов,  защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.  
   12. Запретить  курение на территории и в помещении  образования,  за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.11).
   13.  Обеспечивать категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений  (п. 12) в паспорте безопасности
    14. При эксплуатации объекта  обеспечивать соблюдение проектных решений,  в отношении пределов огнестойкости, строительных конструкций и инженерного оборудования 1 раз в квартал,  по договору – контракту с ГО ЧС г. Воронеж, которые осуществляют проверку состояния огнезащитного покрытия в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты каб. № 210, у заместителя директора по АХР Николаевой А.Ю..
    При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.
     По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. 
      14.1. организация в лице директора обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты. В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ директор обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности (п.13).

      15. Обеспечивать Николаевой А.Ю. работу устройств для  самозакрывания дверей – доводы, должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств) (п.14).

     16. Строго соблюдать Николаевой А.Ю., проводить мониторинг по Запрещению на объектах защиты младшим обслуживающим персоналом (п.16): 
          а) хранить и применять на чердаках, в подвальных помещениях, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
        б) использовать чердаки, технические, подвальные помещения, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
        г) устанавливать глухие решетки, только распашные на окнах,  и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
       д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
        е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.  Уменьшать зону действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);
       ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;
       з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);
      и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
      к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
      м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;
       н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;
        о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.
     17. Директор учреждения (п.17):
       а) обеспечивает, назначает Николаеву А.Ю. ответственного за работой младшего обслуживающего персонала,  работу и мониторинг со сторонними лицами,  за  содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
      б) организует и назначает Николаеву А.Ю. ответственным за:

 проведение и качество  работ,  не  реже 1 раза в 5 лет,  проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц,  наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах.  С составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

       в) очистку от мусора и сторонних предметов в приямках у оконных проемов подвальных этажей зданий (п.18).
       г) закрытие на замок двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, и их опечатывание, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.
  18. Под руководством директора учреждения и назначенным ответственными  заместителем директора по УВР, АХР, (график работы, график дежурства по сменам) ответственными дежурными в части соблюдения мер пожарной безопасности  (с изданием локального акта) при проведении мероприятий внутри здания или его дворе с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивают (п.21):
19. Вести мониторинг заместителю директора по АХР, Николаевой А.Ю. при ремонтных работах о выполнении требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости,  и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, за класс пожарной опасности полнений проемов в них, изделий и материалов (п.25).
20.Обеспечивать, чтоб запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, на улицу Кольцовская, Комиссаржевская, о возможности их свободного открывания изнутри без ключа (п.26).
21. Запрещается работникам оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал,  электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации (п.32).

        22. Запрещается (п.35) всем работникам подразделений МБОУ ОСОШ № 11  – администрации, педагогическим: учителям, классным руководителям, заведующим кабинетами, педагогу организатору, технику, тьютору, социальному педагогу, педагогу – психологу, секретарю; младшему обслуживающему персоналу – лаборантам, уборщикам, вахтерам, рабочим по обслуживанию здания, сторожу, дворнику:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками с маркировкой - 220В, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

23. Руководитель организации в лице директора учреждения обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения (п.36). 
23.1. Размещает Николаева А.Ю. знаки эвакуации, следит за их сохранностью.
23.2. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности (п.37). Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
25. Руководитель организации в лице директора учреждения обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

25.1.Организует Николаева А.Ю., зам. директора по АХР, перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год с составлением акта), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.50). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении поэтажно. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
  26. Обеспечивать первичными средствами  пожаротушения (Гл.Х1Х) 395. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.
- Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование (п.396).

-  Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара (п.397).

- Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

для пожаров класса A - порошок ABCE;

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;

для пожаров класса D - порошок D.

Выбор огнетушителя (переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам.

-  При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий, сооружений, помещений (п.398).

- Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения (п. 399).

-  В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил (п.400).

-  Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку (п.403).

-  При защите помещений огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами (п.404).

- Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 406 настоящих Правил (п.405).

- Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности (п.406).

- Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано (п.407).

- В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в соответствии с инструкцией изготовителя (п.408).

- Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (п.409).

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению N 6.

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению N 7.

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений категорий А, Б, В1 - В4 и наружных технологических установок категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади.

- Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов A, B, E и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной, кабинет химии, физики (п.412).

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.

Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

Руководитель организации в лице директора учреждения обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

413. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается (п.413).
27. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (п.54).  
27.1.При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.      Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

27.2. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

        27.3. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

       27.4. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации по договору - Контракту или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
  28. Контроль  за  исполнением данного приказа оставляю за собой.
          Директор                                                                Хопрова Л.Н.
         С приказом ознакомлены:

